
Żórawina, dnia 15 stycznia 2013 roku

6/ZP/452012

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Zapytanie nr 1. 

W poz. 17 występuje dwuzłącze proste PE fi 32 x2 cale GZ – na rynku nie występują 
złączki, które miałby gwint większy niż średnica rur. W związku z tym proszę o podanie 
innej średnicy gwintu. Największym gwintem, przy takiej średnicy rur jest gz 1 1/4'.
Złącze proste, oznacza złącze redukcyjne PE fi 32 na 2 cale GZ – wyjście z zasuwy fi 50 na rury fi 32.

Zapytanie nr 2.

Czy w pozycji 234 zamawiającemu na pewno chodziło o gwint 1/4'? Taki gwint przy 
złączka skrętnych nie istnieje. Może chodziło o gwint 1 1/4' lub 3/4'?

Tak, w pozycji 234 chodzi o gwint 1/4' fi 20.

Zapytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza w poz. 240 (kolano skrętne PE fi 63x 1 1/4') wycenę złączki 
kolanowej skrętnej fi 63 x 1/2' plus redukcję 1 1/12'x 1 1/4'?

Nie.  

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Bartłomiej Oparcik

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski
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